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GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA
CAPACITA' RISERVA IDRICA MINIMA = 72000 litri
PORTATA MINIMA UTILE GRUPPO DI POMPAGGIO = 72 mc/h. PREV = 6 bar
Sistema integrato conforme alle norme: UNI
EN 12845/15  –  UNI 11292  –  UNI 10779
Impianto composto da un box da esterno con caratteristiche R 60 adibito a vano
tecnico con installazione di pompe ad asse verticale in condizione di
sottobattente abbinato ad un serbatoio di stoccaggio interrato.

reintegro riserva idrica 

Alla sottocentrale termica/idrica

CONTATORE IDRICO
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RETE FOGNARIA ESISTENTE - ACQUE BIANCHE

RETE FOGNARIA ESISTENTE - ACQUE NERE

RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE DA DISMETTERE

RETE FOGNARIA DI PROGETTO - ACQUE NERE

RETE FOGNARIA DI PROGETTO - ACQUE BIANCHE

RETE IDRICA POTABILE ESISTENTE

RETE TELERISCALDAMENTO ESISTENTE

RETE IDRICA POTABILE DI PROGETTO

RETE DI IRRIGAZIONE DI PROGETTO

POZZETTO INTERRATO

CON CONTATORE IDRICO DI PROGETTO

TUBAZIONE ANTINCENDIO DI PROGETTO

CONTATORE IDRICO

ANTINCENDIO DI PROGETTO

POZZETTO INTERRATO

CON SARACINESCHE

DI INTERCETTAZIONE

IDRANTE A COLONNA UNI70

POZZETTO DA DISMETTERE

POZZETTO ESISTENTE

POZZETTO DI PROGETTO TIPO MASCHIO - FEMMINA IN C.A.V. (A SCORRIMENTO)

DIM. 150x150x150h

CM CON PROLUNGHE, PIASTRA DI COPERTURA, CHIUSINO IN GHISA D400

CADITOIA ESISTENTE

RETE ELETTRICA ESISTENTE

LINEA MEDIA TENSIONE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

ARCHITETTONICO

Progetto: Planimetria Reti e Sottoservizi

109  EA  1

1:200
MP

FMR

MP
01- 30/06/2025

Rilievo geometrico 3D con strumentazione laser scanner a T.O.F. (scan station Leica P30 e Leica BLK360) inquadrato nel sistema cartografico ETRF 2000

UTM F32 eseguito in data 23-24 maggio 2023 da:

ZENITH INGEGNERIA SRL

Società di Ingegneria

via del Mulinetto n. 35 - 44122 - Ferrara (FE)

P.iva 01724200389 - C.F. 01724200389

quota 0.00 =  +389.50 s.l.m.m.

CAPOSALDO= GPS01 = 387.755 s.l.m.m.

CAPOSALDO= GPS02 = 387.343 s.l.m.m.

CAPOSALDO= GPS03 = 392.754 s.l.m.m.

CAPOSALDO= GPS04 = 388.969 s.l.m.m.
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